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文件编号：A/DT.J-5-25-2013

设备、设施静电接地安全检查表

检查时间： 检查人员：

序号 检测场所 检测装置 检测结果 异常情况说明 整改措施及责任人 备注

1 生产装置

M--1（K2000 电加热反应釜） 口 正常 口 不正常

M--3（K2000 电加热反应釜） 口 正常 口 不正常

M--4（K2000 电加热反应釜） 口 正常 口 不正常

M--5（K2000 电加热反应釜） 口 正常 口 不正常

M--6（K2000 电加热反应釜） 口 正常 口 不正常

M--7（K5000 反应釜） 口 正常 口 不正常

M--8（K5000 反应釜） 口 正常 口 不正常

M--16（K3000 电加热反应釜） 口 正常 口 不正常

M--19（K5000 电加热反应釜） 口 正常 口 不正常

M--21（K2000 蒸馏釜） 口 正常 口 不正常

M--22（K2000 蒸馏釜） 口 正常 口 不正常

2 存储装置

V-101（13 号料储罐） 口 正常 口 不正常

V-102（2 号料储罐） 口 正常 口 不正常

V-103（1 号料储罐） 口 正常 口 不正常

V-104（13 号料储罐） 口 正常 口 不正常

V-105（2 号料储罐） 口 正常 口 不正常

V-106（1 号料储罐） 口 正常 口 不正常

3 计量加 V-201（13 号料计量罐） 口 正常 口 不正常



安全标准化安全标准化安全标准化安全标准化 A/DT.A/DT.A/DT.A/DT.G-01-201G-01-201G-01-201G-01-2013333

压装置 V-202（2 号料计量罐） 口 正常 口 不正常

V-203（1 号料计量罐） 口 正常 口 不正常

V-301（加压罐-东侧） 口 正常 口 不正常

V-302（加压罐-西侧） 口 正常 口 不正常

V-303（加压罐-南侧） 口 正常 口 不正常

V-304（加压罐-室外） 口 正常 口 不正常

V-305（1 号料储罐） 口 正常 口 不正常

4 辅助设施

精馏塔-21 口 正常 口 不正常

精馏塔-22 口 正常 口 不正常

制氮系统 口 正常 口 不正常

空压机 口 正常 口 不正常

输送管道 口 正常 口 不正常

5 电器设施

配电室 口 正常 口 不正常

总控制室 口 正常 口 不正常

2 楼控制室 口 正常 口 不正常

3 楼控制室 口 正常 口 不正常

6 其它设施

建筑物 口 正常 口 不正常

检查人员：电器维修人员 检查频次：每月 1次。


